
Код работы: Б 4246.1-5
Дата поступления в лабораторию: 27.10.2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого
водоснабжения______________________________________________________ ____

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1470

Определяемые
показатели

Едини
цы

изме
рения

Результаты
испытаний

Погреш
ность

измере
ния

(Р=0,95)
±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

Запах баллы 2 - 2 ГОСТ 3351-74
Привкус баллы 4 - 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/дм3 3,87 0,8 1,5 ГОСТ 3351-74

Водородный показатель
(рН)

ед. рН 6,7 1,3 в пределах 
6-9

ПНДФ  14.1:2:3:4.121-97

Сухой остаток мг/дм3 1320 132 1000 ГОСТ 18164-72

Жесткость общая °Ж 15,1 2,3 7/ ГОСТ 31954-2012

Железо общее (по Ре) мг/дм3 1,40 0,35 0,3 ГОСТ 4011-72
Хлорид-ионы (по С1) мг/дм3 437 66 350 ПНДФ  14.1:2:4.157-99
*-СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 5. Вода централизованных систем питьевого
водоснабжения__________________________________________________________

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1471

Определяемые
показатели

Едини
цы

изме
рения

Результаты
испытаний

Погреш
ность

измере
ния

(Р=0,95)
±Д

Норматив, 
не более*

НД на методы 
испытаний

1 2 3 4 5 6
Запах баллы 2 - 2 ГОСТ 3351-74
Привкус баллы 4 - 2 ГОСТ 3351-74
Цветность град. 5 1 20 ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) мг/дм3 1,93 0,4 1,5 ГОСТ 3351-74
Водородный показатель
(рН)

ед. рН 6,4 1,3 в пределах 
6-9

ПНДФ  14.1:2:3:4.121-97

Н астоящ ей протокол яе м ож ет  бы ть полностью  нля частично в оспровш елеа или тиражирован ое> письменного  
разрешения Ф БУЗ "Ц ентр гнгнеиы н эпнлемиологнн в В олгоградской области". Данны е р езу л ь та ты  относятся к


